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OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) — A.LA. Ordinanza 2447 del 06.08.2010
Report mensile Settembre 2011

In riferimento a quanto prescritto al punto 12, paragrafo 3 “Prescrizioni Generali”, dell’Allegato

tecnico/prescrizioni dell’'Ordinanza in oggetto trasmettiamo allegati alla presente:

1. Report del mese di Novembre 2011

2 CD-ROM contenente la documentazione precedente ed i relativi dati in formato elettronico
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1 Premessa

In data 30/10/2007 con ordinanza n. 2069, Prot. 135066, & stata rilasciata I'Autorizzazione
Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2005, alla ditta CIS s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione rifiuti con potenzialita nominale pari a 120 t/g, ubicato nel Comune di Montale,
via W. Tobagi 16.

In data 25/11/2008 con ordinanza n. 2289, Prot. 212837, la predetta autorizzazione e stata
integrata e modificata e consente uno smaltimento pari a 150 t/g.

In data 29/04/2009, con Ordinanza n. 892, Prot. 68063, sono state volturate 'Ordinanza n. 2069
del 30/10/2007 e I'Ordinanza n. 2289 del 25/11/2008, rilasciate alla soc. CIS s.rl, alla soc.
Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner S.p.A. — Hafner S.r.l. con capogruppo la
Societa Ladurner S.p.A.

In data 6/08/2010 con ordinanza n° 2447, Prot. 115082, & stata modificata 'Autorizzazione
Integrata Ambientale con I'accettazione della procedura del “Reparto di Accettazione Rifiuti”,
riportata nell’Allegato A della predetta Ordinanza.

In data 16/12/2010 con ordinanza n° 3195, Prot. 176117, I'Autorizzazione Integrata Ambientale &
stata volturata alla societa ATl Ladurner Impianti sri-Hafner.

La soc. Associazione Temporanea di Imprese A.T.l. Ladurner Impianti— Hafner & autorizzata quindi
alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione di Montale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati prodotti nel’ex ATO n.5 ora ricompreso nelllATO Toscana Centro.

Fatte salve le esigenze di smaltimento dell’ ATO Toscana Centro e quanto previsto dal Piano
Interprovinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, L’ATI Ladurner - Hafner & inoltre
autorizzata allo smaltimento dei seguenti rifiuti, prodotti anche fuori dall’ ATO:

- rifiuti speciali non pericolosi comunque compatibili con il processo di incenerimento
appartenenti alle seguenti classi (CER): 020000, 030000, 040000, 070000, 080000,
120000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000;

- Rifiuti Ospedalieri Trattati (ROT), farmaci scaduti e sostanze stupefacenti.

| quantitativi massimi smaltibili nell'impianto non possono superare le 150 t/g.

Nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi necessari per una valutazione globale
dell’andamento dell'impianto sia sotto il profilo emissivo, sia sotto il profilo impiantistico.

Nello specifico a riguardo delle emissioni in atmosfera vengono riportati:

- analisi del monitoraggio in continuo effettuato tramite il sistema SMCE relativamente
alle medie giornaliere;

- risultati delle analisi effettuate sui carboni attivi consegnati in data 18/11/ 2011,

- risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore in continuo (AMESA) per la
misura dei microinquinanti organici (PCCDD, PCDF, e IPA) sulle emissioni in
atmosfera;

- risultati delle analisi dei campionamenti dei microinquinanti effettuati il giorno
17/11/2011 allemissione delle linee 1 e 3.

Relativamente all’andamento dell'impianto sotto il profilo impiantistico vengono riportati:\

- registrazioni controlli impianto carbone attivo;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate durante i “Fermo impianto”.
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2 Monitoraggio in continuo delle emissioni

In allegato A si riporta, per ciascuna linea in esercizio, una tabella riassuntiva riportante i risultati
del monitoraggio in continuo delle emissioni effettuato tramite il sistema SMCE relativamente alle
medie giornaliere.

Nessun parametro ha superato i valori limite previsti.

3 Campionamento discontinuo emissioni in atmosfera

In allegato E si riportano i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio Ecol Studio sui
campionamenti alle emissioni in atmosfera (microinquinanti e macroinquinanti) eseguiti nel giorno
17/11/2011.

4 Carboni attivi

A partire dal giorno 11 marzo 2011 in ottemperanza a quanto richiesto dal Servizio Tutela
Ambientale della Provincia di PT (nota prot. n° 34154 del 10/3/2011) & stata riattivata la
“Procedura di controllo dei carboni attivi” di cui all’Ordinanza n® 2069 del 30/10/2007, paragrafo 5.2
dell’Allegato 2, non piu applicata, come previsto dall’'ordinanza stessa, a seguito dellinstallazione
dei misuratori di portata.

Questa prevede il controllo orario da parte di un operatore dell’'effettivo passaggio di carbone
attivo.

La predetta procedura e stata inoltre integrata prevedendo mensilmente e in occasione
del’avviamento di una linea, l'effettuazione di controllo, mediante pesatura, della quantita di
carbone effettivamente immessa dalla coclea di dosaggio con linverter del motore di rotazione
della coclea dosatrice impostato a frequenza costante.

In allegato B vengono riportate copie dei moduli di registrazione dei controlli effettuati.

Nell'allegato C si riportano i rapporti di prova, rilasciati dal laboratorio Ecol Studio s.r.l., relativi alle
analisi effettuate sul carbone attivo fornito dalla ditta Norit Italia il 18/11/2011.

5 Analisi fiale campionatore microinquinanti organici

In allegato D si riportano i risultati delle analisi effettuate sulle fiale del campionatore AMESA per la
misura dei microinquinanti organici (PCDD, PCDF e IPA) sulle emissioni in atmosfera come
prescritto al punto 4 del paragrafo “Altre prescrizioni — emissioni in atmosfera” dell’Allegato
tecnico/Prescrizioni del’Ordinanza dellAmministrazione Provinciale di Pistoia n. 2447 del
06/08/2010 e successive modifiche di cui all’'ordinanza n. 3195.
Vengono allegate le analisi delle fiale campionate come segue:

-~ nella prima quindicina del mese di Ottobre 2011 all’emissione della linea 2; fiala 38;
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6 Manutenzioni ordinarie e straordinarie sull’impianto

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva riportante le date in cui I'impianto & stato fermato, le ore
di fermo impianto, il motivo e la tipologia dell'intervento e/o delle manutenzioni effettuate.

MOTIVO E TIPOLOGIA DATA ED ORA| DATA ED DI;JS_ALTAA
IMPIANTO DELL’INTERVENTO E/O DELLA DELLA ORADEL | oelLA
MANUTENZIONE INTERRUZIONE| RIPRISTINO ot
LINEA 1 MALFUNZIONAMENTO HARDWARE | 29/11/2011 ] ]
ANALIZZATORE ORE 17.30
_ . . 16/10/2011
LINEA 2 Linea ferma (marcia linea 1 e linea 3) ore 09.30 - -

N.B. L'orario dell'interruzione e ripristino sono riferite all'ora solare.

Allegati

7
A
B.1
B.2
C
D
E

Repart Novembre 2011 Revisione 0
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Rapporti di prova delle analisi sui carboni attivi
Risultati analisi fiale campionatore AMESA
Risultati analisi campionamenti emissioni in atmosfera
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Allegato A

Riepilogo mensile medie 24h monitoraggio in
continuo emissioni in atmosfera linee 1, 2, 3



Data di stampa: 01/12/2011 10.10.45 pag. 1/2
ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore O2 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI srl
MONTALE LINEA 1 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO SEMIORE DI HCL CO Polveri NOx HF S02 THC 02 Secco
MARCIA [mg/Nm3} [mg/Nm3} [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [%]
01/11/2011 48 2,7 3,0 0,0 152,5 0,00 32 0,5 10,38
02/11/2011 48 3,5 4,3 0.0 150.0 0,00 3,8 0,6 10,62
03/11/2011 48 24 53 0,0 153,9 0,00 3.9 0,6 10,59
04/11/2011 48 2,9 5.8 0,0 150,8 0,00 3,8 0,5 10,52
05/11/2011 48 4,3 46 0,0 153,1 0,00 4,0 05 10,44
06/11/2011 48 3,2 51 0,0 154,8 0,00 4,0 0,5 10,48
07/11/2011 48 3,1 4,5 0,0 154,9 0,00 3,6 0,5 10,45
08/11/2011 48 14 4,9 0,0 155,9 0,00 32 0,5 10,69
09/11/2011 48 1,7 3,2 0,0 159,6 0,00 29 0.5 10,51
10/11/2011 48 1,7 5.1 0,0 158,5 0,00 3,9 0,5 10,76
11/11/2011 48 29 45 0,0 160,0 0,00 37 0,5 10,72
12/11/2011 48 3.9 3.2 0.0 158,9 0,00 27 0,5 10,39
13/11/2011 48 3,7 0,8 0,0 169,2 0,00 2.2 0,4 10,04
14/11/2011 48 3,7 0,2 0,0 166,4 0,00 25 04 9,79
15/11/2011 48 3.4 *{Inv.>5} 0,9 * {Inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 155,2 * {Inv.>5} 0,00 * {inv.>5} 2,1 * {Inv.>5} 0,5 * {Inv.>5} 9,41 * {Inv.>5}
16/11/2011 48 2,3 *{lnv.>5} 1,5 * {Inv.>5} 0,0 * {inv.>5} 159,6 * {Inv.>5} 0,00 * {Inv.>5} 2,1* {Inv.>5} 0,5 * {inv.>5} 9,34 * {Inv.>5}
17/11/2011 48 3,0 2,4 0,0 164,1 0,00 4,9 0,5 9,54
18/11/2011 48 4,0 1.9 0,0 163,8 0,00 4,9 0,5 9,44
19/11/2011 48 33 24 0,0 160,6 0,00 5,0 0,5 9,55
20/11/2011 48 43 2.2 0,0 161,7 0,00 4,9 0,5 9,46
21/11/2011 48 3,9 2,7 0,0 161,9 0,00 52 0,5 9,65
22/11/2011 48 3,6 1,8 0.0 162,5 0,00 5.6 0,6 9,59
23/11/2011 48 33 2,9 0,0 164,1 0,00 6,0 0,5 9,80
24/11/2011 48 2,1 21 0,2 161.1 0,00 53 0,5 9,75
25/11/2011 48 2,1 2.1 0,0 161,3 0,00 5.0 0,5 9,69
26/11/2011 48 2,2 2,3 0,0 169,7 0,00 5,0 0,6 9,70
27/11/2011 48 25 2,2 0,0 160,3 0,00 4.9 0,6 9,56
28/11/2011 47 2,0 * {Inv.>5} 3.0 * {inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 161,9 * {inv.>5} 0,00 * {inv.>5} 5,0 * {Inv.>5} 0,6 * {Inv.>5} 9,67 * {Inv.>5}
29/11/2011 35 1,8 * {inv.>5} 3.4 * {inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 160,3 * {Inv.>5} 0,00 * {Inv.>5} 5,0 * {Inv.>5} 0,6 * {lnv.>5} 9,77 * {Inv.>5}
30/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -~ - -- - -- - - -
Media Mensile 3,0 {96,4%} 3,1 {96,4%} 0,0 {96,4%} 158,8 {96,4%} 0,00 {96,4%} 4,1 {96,4%} 0.5 {96,4%} 10,03 {96,4%}
Valori validi 1329 1329 1328 1329 1329 1329 1329 1329
M.24h > Limite 0 [¢] 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida ! = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE

1d% = Indice di disponibilita in %




Data di stampa: 01/12/2011 10.10.49

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI sri
MONTALE LINEA 1 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO Temp. Fumi Portata Fumi Pressione H20 Temp Post 02 Post Combustione|
[°C] fKNm3/h] [mBar] [%] Combustione [%]
°Cl
01/11/2011 164 21,062 1003 15 958 8,62
02/11/2011 164 20,833 1003 14 942 9,04
03/11/2011 164 20,392 1003 14 946 8,96
04/11/2011 162 20,136 1002 14 948 8,89
05/11/2011 164 20,562 1002 14 959 8,95
06/11/2011 165 20,785 1002 14 962 8,99
07/11/2011 167 20,898 1003 15 953 8,73
08/11/2011 171 20,942 1004 15 932 9,00
09/11/2011 166 20,041 1004 15 956 8,74
10/11/2011 168 20,596 1003 13 937 9,23
11/11/2011 168 20,683 1004 13 944 9,17
12/11/2011 175 21,627 1005 14 973 8,65
13/11/2011 180 22,801 1005 15 1011 8,15
14/11/2011 185 23,635 1004 15 ~ 1026 7,94
15/11/2011 189 24,708 * {Inv.>5} 1003 14 * {inv.>5} 1004 8,25
16/11/2011 191 25,187 * {Inv.>5} 1003 15 * {Inv.>5} 1016 7,97
17/11/2011 192 25,374 1004 14 1009 8,12
18/11/2011 194 25,743 1004 14 1012 8,03
19/11/2011 194 25,880 1004 14 1002 8,17
20/11/2011 195 25,964 1004 14 1012 8,09
21/11/2011 193 25,937 1003 14 998 8,42
22/11/2011 191 26,119 1003 14 1020 8,32
23/11/2011 192 26,383 1004 14 1012 8,50
24/11/2011 192 26,259 1005 14 1018 8,31
25/11/2011 191 26,318 1005 13 1018 8,34
26/11/2011 191 26,203 1005 14 1012 8.40
27/11/2011 191 26,056 1004 14 1019 8,12
28/11/2011 193 26,635 * {Inv.>5} 1004 14 * {Inv.>5} 1004 8,56
29/11/2011 191 26,755 * {Inv.>5} 1004 13 * {Inv.>5} 994 8,69
30/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -- -- - - - -
Media Mensile 181 {99,6%} 23,504 {96,6%) 1004 {99,6%} 14 {96,6%} 986 {99,9%} 8,53 {99,9%}
Valori validi 1373 1331 1373 1331 1376 1376
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida Il = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{} = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
M.24h > Limite = n°® medie 24h > del LIMITE DI LEGGE
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Data di stampa: 01/12/2011 10.14.57 pag. 1/2

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI sri
MONTALE LINEA 2 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO SEMIORE DI HCL CcO POLV NOx HF S02 THC 02
MARCIA [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3} [mg/Nm3] [mg/Nm3] [%]
01/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
02/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
03/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
04/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
05/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
06/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
07/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
08/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
09/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
10/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
11/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
12/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
13/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
14/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
15/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
16/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
17/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P, N.P. N.P.
18/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
19/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
20/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
21/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
22/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
23/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
24/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
25/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
26/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
27/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
28/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
29/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
30/11/2011 0 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -- - -- - - -- - -
Media Mensile N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Valori validi ¢ 0 0 0 0 0 0 0
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida ! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese
N.C. = Media non calcolata { } = % valori validi considerati per il calcolo della media 1d% = Indice di disponibilita in %

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE D! LEGGE



Data di stampa: 01/12/2011 10.14.59

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI srl
MONTALE LINEA 2 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO 02 Postcombustione Temp. Temperatura Portata Pressione H20
%] Postcombustione °C] [KNm3/h] [mbar] [%]
rCl
01/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
02/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
03/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
04/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
05/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
06/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
07/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
08/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
09/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
10/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
11/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
12/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
13/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
14/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
15/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
16/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
17/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
18/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
19/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
20/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
21/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
22/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
23/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
24/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
25/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
26/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
27/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P, N.P.
28/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
29/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
30/11/2011 N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.
Limite Mensile -- - - - -- -
Media Mensile N.P. N.P N.P. N.P. N.P. N.P.
Valori validi 0 0 0 0 0 0
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida 1l = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{} = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
M.24h > Limite = n® medie 24h > del LIMITE DI LEGGE
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Data di stampa: 01/12/2011 10.17.12 pag. 1/2
ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI srl
MONTALE LINEA 3 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO SEMIORE DI (o{0] Polveri NOx HF S02 THC 02 Secco Temp. Fumi
MARCIA [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [mg/Nm3] [%) [°C]
01/11/2011 48 27,2 0,0 154,3 0,00 1,8 1,5 10,44 167
02/11/2011 48 28,0 0,0 154,1 0,00 31 1,6 10,54 168
03/11/2011 48 26,0 0,0 154,5 0,00 1,6 1,5 10,57 169
04/11/2011 48 27,8 0,0 153,5 0,00 1,7 1,5 10,41 171
05/11/2011 48 30,4 0,0 153,56 0,00 1,8 1,4 10,36 170
06/11/2011 48 32,3 0,0 153,9 0,00 1,9 1,3 10,24 174
07/11/2011 47 34,6 0,0 154,5 0,00 28 1,5 10,51 174
08/11/2011 48 25,0 0,0 154,5 0,00 11 15 10,65 171
09/11/2011 48 24,5 0,0 154,5 0,00 1,6 1,6 10,53 174
10/11/2011 48 25,8 0,0 154,5 0,00 1,7 1,6 10,49 174
11/11/2011 48 29,4 0,0 154,3 0,00 2,2 1,7 10,46 174
12/11/2011 48 30,7 0,0 154,0 0,00 1,6 1,6 10,57 171
13/11/2011 48 21,9 0,0 153,3 0,00 2,2 1,6 10,68 165
14/11/2011 48 21,9 0,0 1541 0,00 2,1 1,6 10.56 162
15/11/2011 48 15,9 0,0 144,4 0,02 2,5 1,6 10,16 161
16/11/2011 48 14,2 0,0 154,6 0,00 3,1 1.8 10,64 162
17/11/2011 48 17,1 0,0 154,3 0,00 34 1,9 11,66 162
18/11/2011 48 12,8 0,0 153,8 0,00 2,2 1,9 11,77 162
19/11/2011 48 15,8 0,0 153,3 0,00 2,7 1,9 11,60 164
20/11/2011 48 15,6 0,0 154,5 0,00 2,5 1,9 11,57 163
21/11/2011 48 14,1 * {inv.>5} 0,0 * {inv.>5} 154,4 * {Inv.>5} 0,00 * {Inv.>5} 4,6 * {Inv.>5} 1,9 * {Inv.>5} 11,47 * {Inv.>5} 163
22/11/2011 48 11,8 0,0 154,2 0,00 6,9 1,9 11,47 166
23/11/2011 48 9,6 0,0 154,4 0,00 7.6 1,9 11,66 171
24/11/2011 48 12,6 0,0 153,8 0,00 7.4 1,7 11,02 173
25/11/2011 48 12,9 0,1 154,4 0,00 7,1 1,7 11,09 167
26/11/2011 48 16,3 0,0 154,3 0,00 8.0 1,8 11,26 170
27/11/2011 48 11,1 0,0 154,1 0,00 76 1,9 11,26 169
28/11/2011 48 9,0 * {inv.>5} 0,0 * {Inv.>5} 112,5 * {Inv.>5} -0,24 * {Inv.>5} 5,7 * {inv.>5} 1,4 * {inv.>5} 12,30 * {Inv.>5} 172
29/11/2011 48 10,2 * {Inv.>5} 0,0 * {inv.>5} 154,8 * {Inv.>5} 0,00 * {inv.>5} 7,5 * {Inv.>5} 2,1 * {Inv.>5} 11,38 * {Inv.>5} 171
30/11/2011 48 9,2 0,0 1517 0,00 7.7 2,0 11,39 173
Limite Mensile - - - - - - - -
Media Mensile 19,9 {97,3%} 0,0 {97,2%} 152,5 {97,3%} -0,01 {97,3%} 3.7 {97,3%} 1,7 {97.3%} 10,95 {97,3%} 168 {100,0%}
Valori validi 1400 1399 1400 1400 1400 1400 1400 1439
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida Il = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata

M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

Valori validi = n® medie orarie/semiorarie valide nel mese
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
M.24h > Limite = n®° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE




Data di stampa: 01/12/2011 10.17.15

ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore 02 di riferimento:11% LADURNER IMPIANTI sri
MONTALE LINEA 3 (Riepilogo di novembre 2011)
GIORNO Portata Fumi Pressione H20 102 Post Combustione Temp. Post HCL
[KNm3/h] [mBar] [%] %] Combustione [mg/Nm3]
r’c
01/11/2011 21,597 1001 18 5,53 906 0,5
02/11/2011 21,442 1001 18 5,63 899 2,5
03/11/2011 21,348 1001 18 5,65 899 1.2
04/11/2011 21,117 1000 18 5,64 900 1,5
05/11/2011 21,022 1000 19 5,63 899 21
06/11/2011 21,994 999 19 5,55 912 1,8
07/11/2011 22,183 1001 19 5,83 903 24
08/11/2011 21,695 1001 18 6,00 904 1.6
09/11/2011 21,420 1001 19 578 902 2,6
10/11/2011 21,472 1001 19 5,71 904 29
11/11/2011 21,810 1001 19 5,57 906 1.8
12/11/2011 21,018 1003 19 5,64 899 2,0
13/11/2011 19,007 1003 19 5,66 890 1.5
14/11/2011 17,972 1002 19 5,52 883 0.4
15/11/2011 17.899 1001 17 5,57 883 0,6
16/11/2011 17,560 1001 19 5,41 883 0,9
17/11/2011 17,565 1002 19 5,30 882 1,5
18/11/2011 17,643 1002 19 5,36 884 0,3
19/11/2011 17,966 1002 19 5,20 883 0,8
20/11/2011 17,435 1002 19 5,30 885 0,7
21/11/2011 17,223 * {lnv.>5} 1001 20 * {Inv.>5} 5,24 886 0,8 * {inv.>5}
22/11/2011 17,794 1001 19 5,39 890 0,5
23/11/2011 18,829 1001 19 5,45 903 0,5
24/11/2011 19,712 1002 19 5,38 904 0,8
25/11/2011 18,230 1002 19 5,33 884 0,3
26/11/2011 19,198 1003 19 5,48 885 1,2
27/11/2011 18,770 1003 19 5,39 889 1.7
28/11/2011 19,558 * {Inv.>5} 1002 19 * {lnv.>5} 5,58 892 0,5 * {Inv.>5}
29/11/2011 19,385 * {Inv.>5} 1002 18 * {Inv.>5} 5,69 880 1,1 * {Inv.>5}
30/11/2011 19,629 1003 19 5,51 888 0,3
Limite Mensile - - - - - -
Media Mensile 19,677 {97,4%} 1001 {100,0%} 19 {97,4%} 5,53 {100,0%} 894 {100,0%} 1,3 {97,3%}
Valori validi 1401 1439 1401 1439 1439 1400
M.24h > Limite 0 0 0 0 0 0
* = Media non valida It = Media>Limite

N.P. = Media non pervenuta
N.C. = Media non calcolata
M

.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese

M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE

Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese
{'} = % valori validi considerati per il calcolo della media

1d% = Indice di disponibilita in %
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Allegato B.1

Moduli registrazione controlli giornalieri
immissione Carbone Attivo
M2317_1



M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

. LADURNER

L e e ch oty oo
Solied ANLAGEN-IMPIANTI

Capoturno  =A CLTT S
Data T O  Tumo @614 01422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 0 no In marcia: Osi Ono In marcia: @si_ 3 no
coniolo | “carveps. | Now | Ore T Pessagaio Note | contoto | e’ | Note
1% ora 04 3| @st Ono Osi Ono 5 3 ®si Ono
2Zora |20 |@s Ono Osl Ono Oy.3~| ®si Oro
3% ora 67\?5,’0 @si Ono Osi Ono 0‘930 @®si Ono
4° ora W?;’O @®si Ono Ost Ono p?% ®si Ono
5% ora 10.%0 | ®si B no Osl Ono wéj &@s Ono
6*ora /4. 30 @®s Ono Osi Ono UA50 | @si ano
7*ora ’{Z'))Q @s Ono Osi Ono /7%3 @si Ono
8%ora |53, |@si Ono Osi Ono /f% @si Ono
Firma capotu \ﬁw
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 7 Pagina 1:ii 71

M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
ANLAGEN-IMPIANTI
Capotumo ARCALEOL. DAOIELE
Data QA= AN- 200 Tumo 614 W14-22 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_0no In marcia: Osi_ M no tn marcia: @si_ 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controlio carbone Note controfio carbone Note
1% ora A420 | ®st Ono Osl Ono ALAO | ®si Ono
2% ora AB,20 | Bsi Ono Osl Ono ASAO | ®si Ono
3*ora Ap30 | BWsi Ono Osi Ono AbAO | ®si Ono
“oa INI20 | Bsi Ono Osi Ono AJLAO | s Ono
5% ora AB,20 | Msi Ono Osi Ono )18,4'0 ®si Ono
6% ara A9 30 | ®si Ono Osl Ono A94QD | msi Ono
7% ora 20130 Wsi Dno Osi Ono 20,40 Bsi Ono
8ora {9430 | Wsi Ono Osi Ono 20,40 | ®si Ono
Firma capoturno~f 24 V%mpianw ..........................................
Z .
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

i ANLAGEN- “IMPIANT!

Capoturno
Data O“( //(/( / CL/. .............. Tume 0614 (01422 ®226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_Ino In marcia: Osi B no In marcia: @si_ 3 no
conteto | "camore | M0 |y | Tomsmsge [ e | O Teesssono [
1° ora ZZBQ Bs Ono asi Ono ZZ/LO @si Ono
2° ora ZBL\@ @si Ono Osl Ono 2330 @si Ono
Bora {24 20| @si Ono Osi Ono Zh 30| @si Ono
4 ora O/{ ]() @si Ono Osi Ono 94/70 Bsi Ono
5% ora thO @si Ono Osi Ono 0210 @si Ono
6% ora ;@370 @si Ono Osi Ono 9%, ﬁ’ @si Ono
7% ora @ML\C @si Ono Osi COno 0[44§ @si Ono
8ora 104 20| Bsl Ono Osi Ono ©9 Q| ®si ano
Firma capoturno m\_m D/ Viz?'f{ onsabile Impianto ...
L,
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / Pagina 1 di 1

M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

FY LADURNER

ANLAGEN ~IMPIANTI

Capoturno

Data

2. 2001

Turno @614 01222 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: Osi Ono In marcia: @si (I no
wx?égllo P::r?ogn%b Note eonof:ino p::rﬁ)%?eio Note COI?(;?)IIO P:asrﬁsgo Note
Tora 6320 |®s Ono Osi Ono 450 | @i ano
2 ora ’Zﬁ@ ‘s.i L'!no sl Do ~ ;7,30 ®si Ono
3% ora 8.3@ @si Ono Osi Ono 8.%,0 @si Ono
4 ora %50 @si Ono Osi Ono 9,30 | @si Ono
5 ora. /0‘56 @si Ono | Osi Ono 10,20 | @si Ono
6° ora {Lgov @si Ono Osi Ono 11,320 | @si Ono
7% ora {2,20 |@si Ono Osi Ono 17,30 | @si Ono
8 ora {3.30 | @si Bno fIsi Ono 13,20 | ®&si Ono

LY \
Firma capoturno Wﬁfl 3

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

Pagina 1 di 1




M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capotumo LT T
. S TP o
Data =2 A 4 Tumo [6-14 @14-22 31226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: @si 3 no In marcia: CJsi @ no In marcia: @si 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controlio carbone Nete controlio carbone Note
Tora | A2 |@st Do Osi One /2| sl Ono
2% ora /5%0 @si Ono Osl Ono ABZ0 | @i Ono
Soa | /720 | @si Ono Osi Ono ,{5@ &si Ono
o {/725| @si Bno Osl Ono LA 4> | @si Ono
Soa /02| @ ano sl Ono 1§30 | @ ane
6% ora ,/({ﬁ‘a.o @si Dno Osl Ono j’f%@ @si Ono
Tora 170 20 @ ono Osi Ono 22 39| @si Ono
8 ora 2//50 ®s Ono Osl Ono Z7.55| @si Ono
Firma camﬂm%g Visto Asabile impianto ...,
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 s Pagina 1 di 1
: o

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
Capotumo ARCANGIOL.  DANELE
Data L2 AAZ20AA Tumo (36-14 (11422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
Inmarcia: @si Ino Inmarcia: O si M no In marcia: 8 si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
contralia carbone Note controlio carbone Nate controflo ; carbgne e
fora 22,20 | ®sl Ono Cisl Ono 22,40 | st Ono
Zora {2320 | @sl Ono Osl Ono 23,40 | Msi Ono
3% ora ©0,30 | Bsi Ono st Ono ©0,480 | Msi Ono
4o joA30 | Bsi Ono Osl Ono ©AAO | Msi Ono
5 ora gz,}o‘ &si Ono Ost Ono 02,40 | Bsi Ono
6° ora jex20 | ms ano Osi Ono j03,40 | Bsl Ono
7% ora ig;g.‘go Bsi Ono Osi Ono O4,40 | Msi Ono
8ora 03530 | Bsi Ono Osi Ono t@s,:&o Bsi Ono
_,»/
Firma capoturno mthm
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

(1]

LADURNER

Capoturno
Data @/dﬁ(//@f Lo Tumo @6-14 (1422 3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: Bsi I no In marcia: A si_@ no In marcia: @si_Jno
cor?t::ﬂo Passa%g;o Nate ,eor?tr:)llo P::rs!;gngelo Piote eor?t:iﬂo P::szgnggo Note
1“0:3 | (,‘6:20' ®s Ono | Osi One (&35 | st Ono
2 ora '07.'59’!53 3 no \ f3si Ono / j07:25 | Mst Ono
3% ora OF20 | Bsi Ono \Q! Ono //\ é Q>3¢5 | st Ono
4ora 103130 | Bsi Bno Dsi\c{ny % &1:25 | msi Ono
Son (% |@s A as g\ § 40:40 | ms Ono
Soa L4 30 B Ono //si G ne \% A7 | s Ono
7" ora ‘/{Z: 20 | Bsi Ono / Osi Ono \ A2 351 @sl Ono
8% ora ?13:2‘9 8sl Ono Osi Ono \ J5S5_?—4&L§ino
Firma capoturno Wf Visto Responsabile Impianto ... f.... 4

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
ANLAGEN-1MPIANTI
Capoturno 5ENDU‘H
Data Q=11 2011 ... Turmo  (16-14 @422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: (3 si Mno In marcia: @si 3 no
Ora Passaggio Qra Passaggio Ora Passaggio
controlio | carbagn% Note controfio carbaag:-ne Nots controflo cgrbone Note
Tora | {4 20 | @st Bno asl Ono o 14.30 | ®s Do
2° om 1/5,50'.51 03 no Osl Ono § 15.30 | @si Oino
/’\'l\
8ora | {(.30|@si Ono Os Ono | T 76:30 | @si Ono
4% ora /ﬁg@ @®si Ono Osi One N ‘/7,%0 @si Ono
& ora {Blgai.si Oino Ost Onp Qi 18.30 | @si ano
eora {79, 30 ‘5; 3 no Osl Ono 79 30! @si Ono
T"ora 120.20 | @st Ono Osl Ono 20,30 | @si Ono
gora {24 20| ®si Ono Osi Ono £1.50| @si Ono
Firma capoturno . F&’) 4‘-* ...................... Visto Responsabile Impianto .......
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

hd ANLAGEN

% LADURNER

-IMPIANT!

.........................................

Data 5 JJW/ Tumo 0O6-14 1422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_C3 no In marcia: Jsi_ 8 no In marcia: @si_O no
cor(r)t;;lo | Passagi‘g;o Note cor?tf:lio P:asriaaﬁo Nots cor?t;zllo P;srsbi%%o Note
1" ara /"/k L X Gno Osl Qno ) .§I O no
2% ora Zf% ®si Cno Osi Ono g Z;?ﬁ @si Ono
3% ora 030 @si Ono Ost Ono & 03& @®s Ono
“oa |/ 25 |@si Ono Osi Ono L /30 | @s ano
5 ora 7{\,3 ®si Ono | Osl Ono ? e ®si Ono
6* ora 53\9 Fsi Ono As Ono | O <20 | @s Ono
7% ora A%O @s Ono Osi Ono 4\5\9 &s Ono
8oa 15 2, |@st Ono Osi Ono 5.3, | @si Ono
Firma wp@umo% Visto Respensabile Impianto ... ... A S

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Pagina 1 di 1

EITM mAle

Capoturno
Data @[‘l‘/”/ZO’M Tumo ®6-14 01422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si (I no In margia: (0 si @ no In marcia: 8si_ O no
1% ora | 0640 | B8 Do Osl Ono Oéfo @si Ono
2% ora ‘0%740 @sl Grno Osi Ono § O7%0| st Ono
3% ora 0838 ¥si Ono O3si Ono Q§ Qé);o #Msi Ono
4 ora ‘Ogg@ ®si Ono Osl Ono \ 0%23 | @si ane
5% ora ';{0}\7( @si ano dst Ono | Q‘S {045 | @si Ono
6ora (/25 ’éi O no Os Ono | QD (1 (8 | ®si ano
7"ora {12 35 | s Gno Osi Ono (276 | @si Ano
8ora |3 7( |®@sl Ono Osi Ono (325 | ®@si Ono
Firma capoturno ../, W b7 Visto Responsabile Impianto ........
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

se

LADURNER

bt

Capoturno
Data 904 /// / ou.... Turno  06-14 ®14-22 3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: 8si_ 3 no In marcia: O si &no In marcia: @si O no
co;?t;‘zﬁa ‘P;sgabgh%o Note oor?t::ue P::rstaao%wgem Note cogt:illo P::rsbaggeio Note
1% ora /{[(55 ¢si Dnio Osl Ono /.,/4/(0 @si Ono
2 ora ,{5:_35 ®si Ono \ Osi Ono /{ AS52 %) #si Ono
Sora | f6:30 | Bsi Ono \%i O no %g A3S | Bsi Ono
o A75  msi Ono Dsi\g\ny/ \} A€:25 | msi Ono
Sora | AK 70 | @Bsi Ono asi (\§ AL 30| Bsi Ono
6° ora _/5:35 ®si Ono sl Ono V) A9:35] @si Ono
7oa KO i75 | met ano Os Ono 20:26| @si cno
8'ora |24.35| @si Ono / Osi Ono \ 2 %p| @si Ono

Firma capoturno ..

Visto Responsabile impianto
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Pagina 1 di 1

M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO PN LADURNER
ANLAGEN - IMP!ANTI
Capoturno &END’N‘
Data 04-4/‘297{ Tumo (16-14 01422 026
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si_CIno In marcia: (si_ @no in marcia: @ sl 0 no
Ora Passaggio QOra Passaggio Ora Passaggio
controlio | @ carbone Note controlio carbone Note controllo carbane Note
ora |99 20| @8l Ono Osi Ono 2),50| @i Ono
2% ora 23150 @si ano Osl Ono § 28,30 @s Ono
3% ora 0.5%0 |@s Ono Csi Ono % O30 @si Ono
4% ora -/‘,;o Qs Do Osi Ono Q? -{‘ 30 | @si Ono
5% ora @,3()‘.5} Ono Osl Ono <\§ 2,30 | @s Ono
3 - - A 4
6° ora 2. % |@si Ono Osi Ono 3,30 @si Ono
7® ora 4 20| @si COno Osi Ono L{-,ZO @ ano
8 ora 530! @si 3no Os] Ono é,}c !fi O no

. 13
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno ARCALGNOLY. . DAELE.
Data QS A= 20AA o Turmo ®6-14 01422 O226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ O no In marcia: T si M no In marcia: 8si_J no
conioto | “care | Nete | O T Passasge T e
1ora { G AQ | @8l Ono Osl Ono 6,38 l sl CIhno
Zora 13135 |@si ano Osl Ono 3,30 | Bsi Ono
3 ora » 8,40 | Bsi Ono Osi Ono <\$ 8,20 | ®msi ano
4% ora 9,1%0 Bsi Ono Ost Ono T g‘ 3O | 8@si Ono
o 11040 | 85 O asl ane ¢ |02 | ane
6era I AN 4O !sr O no Osl Ono Q§‘ AL | 851 Ono
7% ora A AD | Bst Ono Osi Ono A2,30 | Bsi Ono
8ora N} AQ | Bsi Ono Osl Ono A3R0 | @si Ono

Firma capotumq’

Visto Responsabile impiaftto .... [ \/.. 3
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

S vicetuethonmmmh oot

Capoturno LG\ [/ 1 (STl C)Q
Data Q;/U/'ZO“(“( Tumo 0614 #1422 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: O si @ no In marcia: @si O no
oo | "o | Moo | o [T | e |G TPamwme | g
1" ora (1(70 ®si Ono | Osi Ono 4 4Q | msi Ono
2% ora [7[,0 ®s Ono Osl Ono (535 | ®st ano
3% ora (630 @si Ono Ost Ono N 16 ;8 @si Ono
“om |7 /0| ®si Bro Osi Ono [T30 | msi ano
5 ora [850 ®si Ono st Clno _§ [9 ho | @si tno
6° ora (9407 &s oo fisi Ono Qj (370 | @si Ono
7ora |20AhS | @mst ano Osi Ono 2097 | @si Ono
goa | 7( 35| msi Ono Csi Ono 2[25 | ®s Ono

Firma capoturno é@/\_,\&,@/z({
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno RTINS Lo o
Data 05//“/0/0( Tume 3614 (11422 ®22.6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ st Ino In marcia: (I si_ @ no In marcia: 8 si (J no
Ora Passaggio Ora Passaggio ' Ora Passaggio
| controlio carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note
1% ora Z2:35| @sl Ono Osi One 2220 | Bsi Ono
2* ora Z2:25) @sl Ono o \\ Osl Ono 9 2%:30 | 88l Ono
3 Py i \l o / § » si Ono
ora s35| Bsi Ono s no N €0:2p0 | @
4ora JOf235| @si Ono , USW —L A:30 | @si Ono
Sora {02235 @si Qno Osi n& § 02325 | @si Ono
6°ora {03:30 | @si Ono | si Ono QS O3Zs | msi Ono
*ora {0u:25 |@si Ono Osi Ono %0 | @si Ono
8ora OS2 0 | ®si Ono Osl Ono O5:30| Bsi Ono

Firma capoturno . // ///[%%% Visto Responsabile Impianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO 5 LADURNER
¢ ANLAGEN-IMPIANT!
e y .
Capoturno QWW ..................
Data (—////5@//// Tumo @614 01422 031226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: 3 si @ no In marcia: @si ) no
. Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlla carbone Note controllo carbone Note controflo ’ carbone Note
1Pora | 06 3o | ®@si Ono Osl Ono G <> | ®sl Ono
Poa | o7 %o | @l Ono Osl Ono N\ 107 2| @sl Ono
3? i Ost O / si Ono
ora 0L 30| ®si Ono sl Ono (\g UJny .
4 ora 09‘50 ®si Ono Osl Ono ~i {072 @s Ono
“a N . ‘ . G i On
Sora | /04, | @si Ono Osl Ono N /D 20 | @ o
6'ora L/ 25| @si Ono Osi Ono QS LA/ 3o | ®si Ono
Tora L 35 |@psi Ono Osi Ono )@go &si Ono
8%ora 142 2p | @sl Ono Osi Ono #/3.30| @si Ono

Firma capoturne="7—....... <5 Visto Responsabile impianto . ../, .. M\,
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

i

LADURNER

ANLAGEN-ITMPIANT!

Capoturmo ARCARGIOL. DA SeLE
Data Qo= AAT20AN .. Tumo (1614 W14-22 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ O no In marcia: C1si M no in marcia: 8 si_ O no
Ora Passaggio Ora Passaggio y Ora Passaggio
controlle | carbone Note controllo | carbone Note controllo |  carbone Note
1% ora A&DO | @sl Ono Osi Gno AL 2S | ®si Ono
2% ora /\6,30 Ssi Ono Osi Ono g ,\5,35 ®si Ono
3% ora Ao, 20 | Bsi Ono Osi Ono (—-\§ Ao A5 | ®si Ono
4 ora AL, | Bst Bne Gsi Ono — AL 25 | @si Ono
5% ora A, 20 | Wsi Ono Osl Ono g ABAL | Wsi Ono
6% ora \A%SO Bsi Ono Osl Ono Qi A9, 35 | ®si Ono
7% ora 120, 20 | Msl Ono Osl Ono 20,25 | ®si Ono
8ora 90,20 | ®si Ono Osi Ono 20,3 | @si Ono

Firma capoturn
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO
cwona DL LLA MARES
Data OCO/“/ZL)/{V( Turno 614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si Ino In marcia: Osi @no In marcia: @si O no
Ora Passaggio O Passaggi Ora Passaggio
controlio carbo?'le Nfﬂe aont‘:;lio carii%%o Note controllo carbane Note
Tora §27(5 | @st Ono Osi One | Bsl Ono
2% ora 23[8 @si Ono Osl Ono Q Z% o | @st Ono
Soa 1244 Bsi Ono Osi Ono S L4Ll| msi Ono
#oa 0120 |@si 3o Osi Ono % 0126 | msi ano
5% ora QZZO Bsi Ono Osi Ono \.3 OZ;O @sl Ono
6° ora quo @si Ono Osl Ono Q§) 0320 | @si Ono
- 5 T -
7% ora Q(‘l7§ Bsi Ono Osi Ono O)’lﬁﬁ @Bsi Ono
gora |05 0| Bsi dno Osi Ono D530 | @si ano
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno - l/’Q (’A"%/ ..........................
Data }'44*/(‘4 Tumo @6-14 01422 1226
L_inea 1 Linea 2 Linea 3
5 In glarma: B si Ono In marcia: O si @ no In marcia: @si O no
ra assaggio y Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone ‘ Note controlio carbone Note controlio carbone Note
1*ora |} / asi Ono asi 3
6. 2s si Ono | 6(23 &@si Cno
2% ora '7‘{ BS Bsi COno Osl Ono Q '}lgo @si Ono
ora {8, 75 |@si Ono Ost Ono é 3‘4L #si Ono
i P
) )
#om 19 o4 |Bsi Ono Osl Ono | 1 Y13 | @si ano
5 ora 1[013{ @sl Ono Osi One 3 491(31 Bsi Ono
i)
6° ora 44, $C| Bsi Ono Ost Ono Q{ /M,SQ Bsi Ono
—
7% ora 424(&{, @si Ono Osi Ono 42 3% Bsi Ono
!
8'ora 142,43 |Bsi Ono Osi Ono e
Firma capoturno % . N .............. y
3
e . —
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO ‘ l-A .m.p. ﬂ.&ﬂﬁg
bd ANLAGEN - TMPIANTI
Capoturno jﬂﬁw
Data waﬂ Tune 0614 @14-22 0226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si_ O no In marcia: (si @no In marcia: @si 3 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
‘ contrallo carbone Note controllo carbone Note controfio carbone Note
1% ora 143| @ st Ono Osi Gne A 30| @sl Ono
Zora | /52, | @si Gno Osi Ono ) 4K Zo | ®si Oro
3% ora /Kép ®si Ono Ost Ono (,\g %}{Q ®si COno
§ L Wy
4 ora # @si Ono Osi Ono /,/fj @si Ono
v T i
Soa | (0 25| ®si Ono Ost Ono ‘g 3| @si Ono
6° ora WD)Q @si Ono ‘ Osi Ono \S\ /?Df’ @si Ono
7% ora 20 ))3 @si Ono Msi Ono Zp?},o @®si Ono
8ora 7M1 |@si Ono Osl Ono 01 2. | ®si Ono

Firma capoturno . /... ... S el Visto Responsabile Impianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO % LADUR.'!E_R
ANLAGEN-IMPIANTI
Capoturno 85%““{( ....... et
Data OF-, f /‘29 7'{ ..................... Tumo 0614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
nmarcia: @si (3 no In marcia: Ol si @no In marcia: @si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
’ controfla carbone Note controlio carbone hote controllo carbone Note
1" ora 22‘30 ®si Ono asl Ono 22.30 | @si Ono
Zora 1922 30| @si Ono Osl Ono % 23.30| @si Ono
ora 10,30 | @si Ono Ost Ono @ O:. %0 | @si no
“oa |4 30 | @si Ono Osi Ono Aw\ 1,20 | @si Ono
' : ~y
5° ora 215/0 @si Ono Ost One Lo 2,;0 ®@si Ono
6° ora gl% ®si Ono sl Oneo <4 3,:)’0 @s Ono
7% ora 44‘ 30 | @st ano Osi Ono § 4 30| @si Ono
8% ora 5‘30 @s Ono Osi Ono ~NJ S(BO

) o«
Firma capoturno M‘z‘&
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&
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Branettifancesco

Capoturno
Data “M/M Turno $6-14 01422 03226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si 3 no In marcia: O si @no In marcia: @ si O no
Ora Passaggio ! Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo carbone Note controilo carbone Note
Tora 1Bgo | st Ono \ Osl Ono 4% | &si ano
2% ora ‘Of:gg ®si Cino \ Osl Ono / W:Z,S ®si Ono
A,
3 ora twss Ssi Ono ¥ O no / Of. 40| ®msi Ono
1 4
4ora 103:20 | Bsi Ono Osi 093.25| @si Ono
5ora JAD.10p | ®si Ono 0ist fAno \ 40:3%0| ®si Ono
6'ora [ M:25 | msi ono sl Ono AM:Z20! Bsi Ono
Tora JA2:20 | @si Ono Osi Ono \ AZ:30| 8si Ono
8'ora §13:15 msi ino Osl Ono A3:20 | BsiBno

Firma capoturno M
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
{ ANLAGEN-1TMPIANTI
Capoturno \/Q(A%(
Data 3‘44"(’( Tumo (6-14 ®W14-22 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si I no In marcia: D1 si & no In marcia: @si 3 no
Ora | Passaggi o Pa i i
4 controlio carbfr?em Note cont;’guo :asriaagnge,‘o Note cor?tﬁﬂo P(?asrsbﬁgem Note
"o |/, 00 |Bsi Ono Osl Ono N¢,25 | @si Ono
Pora U5, 4 | ®si ano Osl Ono 15,24 | Bsi Bno
3 ora //6/40 &si Ono Osi Ono {é, Zs|@s Ono
4 L - .
ora ,{3ﬂ4g @si Cno Bn Omo | ¢ 4%.{ ]‘15 Bsi Ono
5 ora 42(62 Bsi Ono F \/\) Gsiéﬁéuu {318{ s Ono
6tora 149 40| @si Bno L Osl Bno 49[58/ B@si Ono
7% ora 2,0 Zj Bst Ono Osi Ono ZO.Z}' ®si Ono
8" ora 24({6 Bsi Ono Osi Ono 24{44_ #@si Ono

Firma capoturno M .........................
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Z s st avdoncothos b

Capoturno 54//”"/

Data

Turne 614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @ si_ (Ino In marcia: (I si @no In marcia: @si 1 no

oegtgﬂo Pfaﬁigf Note GOf?t:gﬂQ Pm%ge@ Note eor?t;iﬂo Pssérsbao%geio it
1" ora _7/60 "s‘i Ono Osl One 25 ’.si O no
2Zora 17524 | @si Ono Osi Ono 5% | @si Ono
Fora () 30|@si Ono Ost Ono 0 30 | ®si Ono
4 ora //50 ®si Ono Osi Ono /7 | @si ano
5 ora /@ &s Ono Osl Mno 720 | @sl Ono
6oz 13 25 |@si Ono Osi Ono 5 3o | @i Ono
Tora 1430 |@s Ono Osl Ono 4.3, |@si Ono
8ora 472, | @si Ono Osi Ono {5_0 ®s Ono

Firma mp@uﬁ % esponsabile mpianto ...
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M2317_1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

[

LADURNER

ANLAGEN-IMPIANTI

Capotuno L LLA e TUAVECS
0 N\
Data E)/H / ZOV{/( Turme  @6-14 (31422 226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si CIno In marcia: (¥si @ no In marcia: @si O no
Ora Passaggio y Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controflo carbone Mote controfio carbone Note

1° ora Oééo @si Ono Osi Ono 0640| @si ano

2oa o770 |@si @no Osl Ono 0 {30 8si Bno

3 ora 0820 Bsi Ono Osl Ono 08 30 | @si ano

foa }O0%20 | msi ono Osl Ono 0930] asi ano

5ora |40 19 | @si ano Osi Ono {0 /O| sl Bno

Sora A4 3L | @s Bno Osi Ono A1 30| @si ano

7% ora A2 hY | Bst Ono Osi Ono AZLY| @si Ono

gora [ /4Y720 | Bsi Ono Osi Ono (570 | @si ano

Firma capoturno ...
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M2317_1 / CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO ,E/ JO{ LADURNER
/- B ANLAGEN-IMPIANTI
Capoturno \34“”@/75]‘:
Data QAA4/2044.. .. o ceu miuzm ome
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si (1no In marcia: Osi 8 no In marcia: 8 si O no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controllo carbone ’ Note controfio carbone Note
1% ora Al O 8t Ono \ Osi One /,(4:35 @sl Ono
@ e l . 3 ! y . Bl |
2% ora ,{5_’5 @si Gno \\le Ino / A5:40 | Bsi Ono
Foa 1AG:3g| @si Gno \w Ono A€ :28| Msi Ono
« y .
4 ora ,{ZZS @si Ono Osl Yo Af:30 Bsi Ono
5% ora /li.}o ®si Ono asl Ane \ 4&:&5 @si Ono
6% ora ,{3:Z5 €si One /si O no \ A3: 2| s ono
7*ora 120: 20| ®si ano Osl Ono \ 20:24 ®si Ono
8ora | 2(:20 | sl CIno Osl Ono 230 #si Ono
Firma capoturno ., /. (4. J<...... Visto, ponsabile Impianto ..o
Z
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M2317_1

CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

ANLAGEN-1TMPIANTI

Capoturno \/Q’\A""k
Data Soateaa Tumo 0614 01422 @226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: Bsi Ono In marcia: (3 si B no In marcia: B si (3 no
contecto e’ Note contrato Pf:riaé%g;o Note contatio Feoegto Note
1 ora ~ aa(é((é @si Ono \ Osi Ono Za;g sl Ono
2* ora 23/214 Bsi OGno \\ Ost Ono ‘177140 Aisi Ono
3 ora 24‘52"7‘ @&si Ono é\e{ﬂno (?/ 2 @si Ono
“oma 1 1,/2 | Bsi Ono DSIW 41{6 Bsi Ono
Soa |2 42 |@si ano G%nca\ Z,OQ @si Ono
Soa 13 G3 msi Ono /ési Ono \ 3 S4| ®st Ono
roa 1/ T | B ono / Osi Ono \ b A (| Bsi ano
goa {532 |@s Ono Os Ono N S50 | ®si Ono
anacapoturnog/{/O’OQA/Q Wekﬂmn&
M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011 / Pagina 1 di 1
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

{ LADURNER

ANLAGEN-1MPIANTI

Capoturno ARWC’* ‘ Q/«-I . MAJIE/-— e
Data AQZ AN 2004 Tumo M6-14 (011422 (3226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si no In marcia: Osi_ M no In marcia: @ si_ (3 no
g el I R = N R o
1% ora | 06,20 | ®st Ono Osl Ono 06,35 | Esi Ono
2% ora kﬂ' 30 | ®sl Gno Osl Ono EX,35 | @si Ono
3° ora i@s/ 20 | Bsi Ono Osi Ono 08 25 | &@si Ano
4ora | O23,20 | ®si Ono Osi Ono 08,35 | ®si Ono
5% ora LD, 20 | Bsi Ono Osl One A0, 35| @si Ono
8ora {4, 20 | ®sl Ono Osi Ono A, 2% | Bsl Ono
7% ora N2,30 | Bsl Ono Osi Ono 12,38 | Bsi Ono
8°ora {A3,30 Osl Ono A3 25 | #si Ono
Firma capoturn
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

LADURNER

4 ANLAGEN-IMPIANTI

Capotumo ML L DL IVL ) E/THL
Data ( O /“/ZO/{M( Turno 06-14 @1422 [¥226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
inmarcia: @si Ono In marcia: O si no In marcia: 8 si_ 0 no
cor?t;zllo P:asiao%‘geio Note oo:?t:zilo P(?:r?;%%io Note cor?t;iﬂo Ps:rsbé:)%%io Note
1% ora [Z( 30 Bsi Ono Osl Ono (hho | @si Ono
2% ora [3;0 @si Ono Osl Ono {SLLO &si Ono
3*ora [6[,'0 @si Ono Osl Ono lé}o @si Ono
4 ora (?30 @si Ono Osi Ono 17—1\0 @si Ono
5 ora [gZO @si Ono Osi Ono [82,7 8si Ono
6" ora IQZO @si Ono Os Ono 1870) @si ano
Tora 20370 @sl Ono Osi Ono COLD| Bsi Ono
gora |2) 26| @sl Ono Osi Ono 220 | @si Ono
Firma capotumo ../ AT O™ Visto Z{nsabue INPIBALO ...,
4 |
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

W LADURNER

ANLAGEN-IMPIANT]

7z

Capoturno cAsE N ~L LA € S
Data /(O/M/ZOJ«L Tumo 00614 01422 22.6
Linea 1 Linea 2 Linea 3
in marcia: #si 3 no In marcia: (sl @ no In marcia: 49 si 0 no
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controlio carbone Note controlio carbone Note controllo carbone Note
1% ora 22:30 | ®si Cno Osi One 22.58 @si Ono
Zora {73. 20| ®si Gno \‘Dsl Ono / 23:25| @sl Ono
Sora jom:28| @si Ono N 3 no / 00.20| 8si Ono
4ora {O4.20 | @si Ono O4:22| @si Ono
5% ora Q2: 30| 8si Ono 02:2%| @si Do
6° ora 0350 @si Mno 93:35 | ®si Ono
7"ora  }OGL: 30! Bsi Oino / O si Oc: 3P| Bsi no
gora | 0S:30 | ®si Ono J Osi OS:2¢| ®si Ono

Firma capoturno /‘Wﬁ
A

M2317_1 Rev. 0 del 16/03/2011

Pagina 1 di 1
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CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO

Capoturno
Data W//Zﬂ%/ Turno  @B-14 (11422 [22g
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: @si 3 no In marcia: (3 si no In marcia: @si_ (1 no
- Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controllo carbone Note controlio carbone i controllo carbone Note
1% ora 06’5’%0 ®si Ono Osi Ono kAo | @si Ono
2* ora OF 3| ®si Grno Osi Ono L 50| st Oro
3% ora 0830 &si Ono O3st Ono 000,39 ®si Ono
Yoma 109 25| Wsi Ano Osi Ono OF 2> | @si Ono
5% ora @ 3> |@si Ono st QOne L. &7 @si Ono
goa /(35 @st Bno Osl Gno AL | @st B0
7" ora £ 30 |@st Bno Osi Ono 2% |@si Ono
8ora {5.4> | Bsi Ono Osi Ono /553 ®si Ono
Firma capoturno—== Visto R ite Impianto ..................ccooe i
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M2317 1 CONTROLLO IMMISSIONE CARBONE ATTIVO LADURNER
ANLAGEN I MPIANTI
Capoturno ARCALOL | DANELE
Data AN A= 20AA. Tumo  (16-14 W1422 1226
Linea 1 Linea 2 Linea 3
In marcia: Msi [Ino In marcia: O'si M no In marcia: 8si [Jno
Ora Passaggio Ora Passaggio Ora Passaggio
controtio carbone Note controlio carbone Nete controfio carbone Note
1% ora Ak, 30O | @si Ono Osi One AR5 @si Ono
Z'ora 14530 | @si Gno Osl Ono AR5 | Bsl Ono
8ora  fAp, 3O | E@si Ono Oslt Ono Ap,>% | msi Ono
4° ora )\xlgo Bsi Ono Osi Ono A’(—,SS B@si Ono
5% ora AB O | Bsi no Ost One AR,25 | sl Ono
8ora  {A330 | @si Bno Gsl Ono A8,3% | ®si Ono
Tora 120,30 | ®si Ono Osi Ono 190,35 | ®si Ono
8ora 2820 |®si Ono Osl Ono 20,35 | ®si Ono
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